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RSA/DSB CEPAGATTI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA: RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO
STRUTTURA EDILE, VERIFICA E MESSA A NORMA

IMPIANTI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OTTOBRE 2013

1° LOTTO

CODICE:SIS/061/014-13/E/01/IM/ PT-27-004-15-00-160913

@ AICert

I'ente di certificazione
SOCIETA ITALIANA SERVIZI

ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572588
e-mail: societaitalianaservizisri@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:

Arch. Carmine BRANDI Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:
Progetto Architettonico
Arch. Carmine BRANDI

Progetto Impiantistico
Ing. Roberto BRANDI

APPROVAZIONI

CONSULENTI:

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Vittorio Morganti

Questo elaborato non pud essere riprodotto né integralmente né in parte senza I'autorizzazione scritta da parte della societa
Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui & stato fornito
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LEGENDA LEGENDA RADIATORI IN_GHISA A PIASTRA
Potenza termica nominale
™V 1 TERMOVENTILANTE TRANE Mod. FWD 12 RADIATORE IN GHISA A PIASTRE Wodello | Altezza H | secondo UNI EN 442 DT= 507
FWD 12 Capacita di riscaldamento = 11.9 kW 3/566 566 78 Watt
Capacita di raffreddamento = 8.3 kW 3/690 690 921 Watt
Alimentazione elettrica = 230/1/50 (V/F/Hz) 8Os | | ELEMENTIESISTENTI / :
Potenza assorbita ventilatore = 0.46 kW 3/880 880 114 Watt
10747880 4/566 566 98,6 Watt
T™V 2 TERMOVENTILANTE TRANE Mod. FWD 20 VT = 3/8" ELEMENT! DI PROGETTO 4/690 490 117 Wolt
FWD 20 Capacita di riscaldamento = 21.7 kW (%] 15! %! "
Capacita di raffreddamento = 16.7 kW B == = = e D kN\ 880 880 145 Watt
Alimentazione elettrica = 230/1/50 (V/F/Hz) | COLLETTORE CON VALVOLA A TRE VIE 5/566 566 1185 Watt
Potenza assorbita ventilatore = 0.65 kW 5 \%Q 690 140,1 Watt




