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PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:200

PARETE REI 30 area a cielo scoperto
Piano seminterrato
PARETE REI 60
area a cielo scoperto
PARETE REI 90

Piano T. - Piano 9°

PARETE REI 120

ELEMENTI COSTRUTTIVI
E RELATIVE APERTURE

grigliato metallico

PARETE REI 180 calpestabile

7
FORTARE! \ aree protette da
0 impianto sprinkler

PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE

Area oggetto di precedente

PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE Esame Progetto

PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO

VIE DI USCITA

7
\ Area oggetto di nuova
PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO & distribuzione interna

AREA DI RACCOLTA

Zona filtro a prova di fumo (nota 1)

aerato verso |'esterno con apertura libera di Smn=1m?

CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI

Zona filtro a prova di fumo

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

con camino di ventilazione sfociante sulla copertura Smn=0.1m?

RIVELATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO
ALL'INTERNO DELL'INTERCAPEDINE

Zona filtro a prova di fumo

RIVELATORE DI FUMO A BARRIERA INFRAROSSI

con impianto di sovrappressione Prnin=0.3mbar

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO Montalettighe antincendio

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

SEGNALAZIONE LUMINOSA DI INTERVENTO RIVELATORE
DI FUMO INSTALLATO IN POSIZIONE NASCOSTA

SISTEMI AUTOMATICI DI
SEGNALAZIONE INCENDIO

Passavivande/Montacarichi elettrico

SIRENA ALLARME AUTOALIMENTATO CON LAMPEGGIANTE

@ i adibiti a deposito di materiale combustibile per le
ARMADIO ANTINGENDIO esigenze giornaliere dei reparti (D.M. 18.09.2002 - 5.2.1)

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO

ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG - 34A 2338C

@ Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi
superficie non superiore a 50 m? (D.M. 18.09.2002 - 5.2.2)

T

ESTINTORE PORTATILE G025 KG - 138G @ Locali destinati a deposito di materiale combustibile con

superficie massima di 500 m? (D.M. 18.09.2002 - 5.2.3)

ESTINTORE PORTATILE C02 5 KG - 34BC

ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG - 34A 144BC

Raggio d'azione per idranti UNI 45

ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG - 16A 89BC

ESTINTORI

ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG - 21A 1838C

si ﬂ porte munite di maniglione
antipanico a semplice spinta

ESTINTORE PORTATILE C02 5 KG - 89BC porte scorrevole ad apertura

5

ESTINTORE CARRELLATO POLVERE 50 KG - ABC

—
nime—| manuale

ESTINTORE FISSO AUTOMATICO POLVERE 25 KG - 34A 144BC — I— 5

porte scorrevole ad apertura
ao automatica

LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO
"SOLO EMERGENZA"

m

Dispositivo di ventilazione naturale

LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO
"SEMPRE ACCESA" CON PITTOGRAMMA "USCITA DI SICUREZZA

con condotto verticale tipo "SHUNT"

ILLUMINAZ. DI
EMERGENZA

LAMPADA DI EMERGENZA CON BATTERIA TAMPONE

IDRANTE UNI 45 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA

indicazioni antincendio

NASPO UNI 25 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA

adeguamenti antincendio
da apportare

SISTEMI IDRICI
ANTINCENDIO

ATTACCO UNI 70 MOTOPOMPA V.V.F.

NOTE:

QUADRO ELETTRICO

1. apertura di ventilazione munito di infisso di chiusura apribile elettricamente
a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

porte resistenti al fuoco del filtro a prova di fumo. Gli infissi saranno muniti
anche di apertura a comando manuale posta in posizione segnalata

IMPIANTI
AUSILIARI

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
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